SPECYFIKACJA WARUNKOW PRZETARGU (SWP)

A. Opis przedmiotu zaméwienia.

1. Specyfikacja obejmuje wymiang zaworow oraz montaz nowych zaworéw podpionowych
termostatycznych na instalacji powrotnej cieptej wody uzytkowej w budynkach
mieszkalnych MSM , Jutrzenka ,, w Elblagu:

Legionéw 24 - 1 szt

Legionow 28 - 16 szt.

Legiondw 32 - 8szt. (informacja dodatkowa: jeden zawér HERZ '2” zostat
zdemontowany z powodu uszkodzenia i obecnie
w miejscu zaworu jest prostka 2”)

Fromborska 17 - 21 szt.

Fromborska 19 - 11 szt.

Fromborska 21 - 8 szt

Fromborska 23 - O9szt.

Fromborska 25 - 6 szt

Fromborska 27 - 7 szt

Sienkiewicza 1 - 16 szt.

Sienkiewicza 2 - 16 szt.

Razem 119 szt.

Zakres:

W budynku ul. Legionéw 24 wymian dotyczy jednego uszkodzonego zaworu Danfoss model
003 z 4515 '2” na nowy.

W pozostatych budynkach zakres obejmuje demontaz zaworéw HERZ %4 118 szt. i montaz
nowych zaworéw Danfoss model 003 z 4515 2",

Wymagany do montazu jest zawor o parametrach:

Model Danfoss 003 Z4515 ( '2”)

Rozmiar DN15

Nr katalogowy producenta: MTCV DN 15 wersja podstawowa A
Gwint wewnetrzny

Kvs: 1,5m*/h

Zakres nastawy °C — min 35 °C; max 60 °C

Wymiana niesprawnych/zakamienionych/ zaworéw kulowych z raczka odcinajagcych piony na
nowe np. .....

Dla rurociagu powrotnego c.w.u. o srednicy DN20, po uzgodnieniu ze stuzbami spéidzielni,
dopuszczalny jest montaz zaworu Danfoss: Model 003 Z4520 ( %7 )

Miejsce montazu zaworéw korytarze piwniczne budynkow.

Do odbioru wykonanej ustugi inwestor wymaga wykonania wstepnej nastawy na skali
piercienia zaworu temperatury 40 + 41°C.

Cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych" tom II "Instalacje sanitarne i przemystowe"

Prace / koszty netto w zwigzku z wymiang zawor6éw nalezy poda¢ oddzielnie dla kazdego
z budynkéw w tym koszt jednostkowy netto i brutto wymiany/montazu zaworu w zl/szt.
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2. Wykonanie czgsciowego ocieplenia/wymiany i uzupelnienia izolacji termicznej z weiny
skalnej produkcji firmy RockWool na rurociggach zasilajgcych c.w.u. oraz na rurociggach
powrotnych zgodnie z wymaganiami (SWP) w 15 budynkach mieszkalnych spoldzielni w
piwnicach. Izolacje z welny szklanej w powtoce workowo gipsowej w budynkach z

»wielkiej ptyty” nalezy pozostawi¢. Ewentualne usunigcie czgéci izolacji uzgodnié z
inwestorem.

Nalezy zastosowa¢ otuliny z welny mineralnej produkeji firmy RockWool o parametrach:

e  Wspolezynnik A przewodzenia ciepta dla temp. 10°C nie wyzszy niz 0,033 W/m*K
e Wspblczynnik A przewodzenia ciepta dla temp. 50°C nie wyzszy niz 0,037 W/m*K

Klasa reakcji na ogien: A2L-s1,d0 wyrdb
Maksymalna temperatura stosowania (°C): 250
Grubos¢ izolacji (mm): jak w tabeli
Srednica wewnetrzna (mm) jak w tabeli
Deklaracja zgodnosci z normami: EN 14303:2009+A1:2013

Wymagania zastosowania izolacji dla rurociagéw c.w.u. zasilanie/powrét podano w tabeli

; Warunkowe zastosowanie
N,omm.a[na Otuliny RockWool dla rurociggow .
$rednica . S Uwagi
DN Dane: dla instalacji zasilania powrotnych c.w.u.
- /powrotu c.w.u. innych grubosci otulin z
rurociasu ‘ powodu braku miejsca
Srednica | Grubosé Indeks Grubosé Indeks
wewnetrzna| izolacji RockWool izolacji RockWool
[mm] [mm] [-] [mm] [-]
DNI15 22,0 30 800-22-30 20 800-22-20
DN20 28,0 30 800-28-30 20 800-28-20
DN25 35,0 40 800-28-40 30 800-28-30 | *Dopuszczalna grubos¢ 20
*2() *800-35-20 | mm, indeks 800-35-20
DN32 42,0 50 lub | 800-42-50 30 800-42-30 **Dopus_zczalna gruboéé
40) | 800-42-40) | **20 |**800-42-20 | 20 mm, indeks 800-42-20
DN40 48.0 40 800-48-40 30 800-48-30
DNS50 60,0 60 800-60-60
DN65 76,0 70 800-76-70

Obowiazkowe, wymagane jest zastosowanie izolacji na ztgczkach, tréjnikach i kolanach
instalacji dla rurociggdw zasilajacych i powrotnych. Zastosowana grubos¢ izolacji do
utozenia w tych miejscach - zalecana uzycie wigkszej $rednicy nominalnej DN i o mniejszej
grubosci izolacji niz izolacja wymagana do ocieplenia rur.

Koszty netto i brutto nalezy podaé¢ za wymiang/uzupetnienie izolacji metra biezacego
rurociagu dla kazdej $rednicy nominalnej od DN15 doDN40 (DN50)

Prace izolacyjne zostang rozliczone przez wykonawce kosztorysem i obmiarem
powykonawczym.

Wymagane od oferenta jest podanie stawek roboczogodziny,% narzutéw na koszty posrednie,
zysk, i1 koszt zakupu zgodnie z § 9 regulaminu przetargu.
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Wymagania:

Wykonawca przedstawi w trakcie realizacji robot niezbgdne atesty na zastosowane materiaty.

Catoéé robodt wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych" tom II "Instalacje sanitarne i przemystowe"

Wszystkie prace montazowe wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb MSM "Jutrzenka"

Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wymiany istniejgcych zaworéw na zawory Danfoss:

a)

b)
c)
d)

€)
f)

2)

h)

zawiadomienie uzytkownikéw wszystkich lokali mieszkalnych w poszczegélnych
budynkach o terminie prowadzenia prac ze wskazaniem dnia i przedziatu czasowego
ich trwania,

zamkniecie doptywu wody zaworami odcinajacymi pod pionem w piwnicy budynku,
demontaz istniejacych zaworéw i odbidr do utylizacji,

montaz nowych zaworéw termostatycznych, wymiana zaworéw odcinajacych
w przypadku ich niesprawnosci

sprawdzenie szczelnosci polgczen,

uruchomienie dostawy wody do poszczegdlnych pionéw i sprawdzenie poprawnosci
ich funkcjonowania,

spisanie protokotéw wymiany zawordéw termostatycznych, i wymienionych zaworow
odcinajacych c.w.u. w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym, (zalecane wykonanie
dokumentacji fotograficznej zdemontowanych i zamontowanych zaworow),

w przypadku probleméw z zamontowaniem zaworéw, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o kazdym takim przypadku,

B Instrukcja dla oferentow:

L.

Dane ogdlne

Inwestor: Mata Spétdzielnia Mieszkaniowa ,,Jutrzenka” ul. Legionéw 28/1 Elblag,
telefon: 55 648-59-79, e-mail: jutrzenka9@wp.pl

Inwestor oglasza przetarg nieograniczony na wykonanie zaméwienia opisanego

w pkt A

Termin wykonania zamoéwienia: 30.07.2025

II.
a)
b)

c)

d)
€)

Warunki jakie muszg spetnia¢ zglaszajacy sig do przetargu Oferenci:
Sg Firma, ktéra istnieje i czynnie dziata w branzy od co najmniej 5 lat
/za$wiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej lub kopia
wypisu z Krajowego Rejestru Sadowego.
Przedstawia aktualne zaswiadczenia z ZUS i Urzgdu Skarbowego o niezaleganiu
ze sktadkami i podatkami,
Oswiadcza, ze zapoznali si¢ z niniejszymi warunkami zaméwienia,
regulaminem przetargdw, projektem umowy i nie wnoszg zastrzezen,
Oswiadcza, ze posiadajg potencjat i §rodki niezbgdne do realizacji zamowienia,
Na podstawie otrzymanego przedmiaru robét skalkulujg naleznos¢ za
wykonanie robét i przedstawig ja w formie ryczattowej, w oparciu o kosztorys
ofertowy. Wynagrodzenie ustalone zostanie w formie ryczattu, tzn. wartos¢
wymieniona przez Oferenta nie bedzie podlegata korekcie w trakeie wykonania
zamOwienia i zostanie ustalona na czas trwania umowy.
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g)
h)

)

W przypadku powstania robot nie ujetych w przedmiarze Wykonawca

w porozumieniu z Inwestorem wykona kalkulacje robot i zostanie rozliczona
aneksem do zawartej umowy.

Przedstawi¢ kopig¢ umowy ubezpieczenia.

Whplaci¢ wadium 5000 zi.

Udzieli¢ gwarancji na wykonywane prace — 60 miesigcy.

Uwaga:

1. Przedmiar robot ma charakter pogladowy i zalecane jest odbycie wizji lokalnej
w celu zapoznania si¢ z pelnym zakresem prac oraz z budynkiem na ktérym
beda realizowane roboty. Oferent jest zobowigzany zglosié Zamawiajacemu w
formie zapytania wszelkie watpliwosci dotyczace przedmiarow i zakresu prac
co najmniej na 7 dni przed przetargiem. Po tym terminie uwagi nie beda
uwzglednione. Wowcezas brak w dokumentacji badZ w przedmiarze jakiegos$
szczegOtu lub opisu, ktéry powinien by¢ wykonany przy tego typu pracach
zobowigzuje Wykonawcg do wykonania kalkulacji powykonawczej.

2. Podczas realizacji zamowienia budynek bedzie czynny i uzywany.
3. Pomieszczenia socjalne zorganizuje Wykonawca we wiasnym zakresie, w

miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

4. Wykonawca przed podjgciem prac zobowiazany jest zabezpieczy¢

pomieszczenia i otoczenie w sposob nie pozwalajacy na uszkodzenie lub
zniszczenie miejsc i urzadzen ktore nie wehodza w zakres prac. Wszelkie
ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia na majgtku Zamawiajgcego lub oséb
trzecich Wykonawca zobowigzany jest naprawic¢ na koszt wiasny

w uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie. W przypadku oséb trzecich
Wykonawca zobowigzany jest naprawié¢ szkode bez udzialu Zamawiajacego.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu budynek, a w szczeg6lnosei korytarze
piwniczne oraz otoczenie budynku uprzatnigte i czyste.

III. Oferta powinna zawieraé:

a.

AL o

o$wiadczenie o zapoznaniu si¢ ze specyfikacja warunkdw przetargu, regulaminem
przetargéw, umowa i nie wniesieniu do nich uwag

wartos¢ wynagrodzenia netto /bez podatku VAT/ i brutto /podatkiem VAT/ wraz
z kosztorysem ofertowym

termin realizacji zamdwienia

zataczniki: dokumenty i odwiadczenia wymienione w pkt. II

wszystkie dokumenty winny by¢ podpisane przez osobe lub osoby upowaznione
do wystgpowania w imieniu Oferenta. Kopie dokumentéw winny by¢
poswiadczone za zgodno$¢ przez te osoby.

IV. Skladanie ofert

1.

N

p p
Lﬁ%}k\\

Oferty w zamknigtych kopertach z nazwg postgpowania przetargowego, nazwa
firmy, adresem oraz numerem telefonu nalezy sktada¢ w siedzibie MSM
wJutrzenka” przy ul. Legionéw 28/1 w Elblagu w terminie do dnia 16.05.2025
godz. 15.

Po przyjeciu i rejestracji oferty, koperta zostaje opieczetowana i przechowywana
do dnia przetargu w sejfie Zamawiajgcego.
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2. Oferty dostarczone po terminie zostang zwrocone bez otwierania.

V. Wadium

Wadium w wysokosci okreslonej w punkcie II nalezy wptacié na konto Matej Spoéldzielni
Mieszkaniowej ,.Jutrzenka” o numerze 57 1020 1752 0000 0002 0003 1625Potwierdzony
przez bank dokument wplaty nalezy przediozy¢ w MSM .Jutrzenka” wraz z ofertg. Zwrot
wadium dla oferentéw, ktérych oferta nie zostanie wybrana nastgpi zgodnie z § 9
,Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargow....”. Za dokonanie zwrotu
wadium w terminie uwaza si¢ ztozenie przelewu w Banku.

VI. Okres zwiazania ofertg konczy sig z chwilg podpisania umowy z Wykonaweca, nie
dtuzej jak 3 tygodnie od daty otwarcia ofert.

VII. Kontakt

Osoba upowazniong do bezposredniego kontaktowania sig z Oferentami jest w MSM
,Jutrzenka” pan Marek Koniuszaniec, tel. 55-648-59-79

C Otwarcie ofert, wybdér Wykonawcy

I. Otwarcie i badanie ofert —etap |

a. otwarcia, oceny i wyboru oferty dokona Komisja Przetargowa wytoniona
zgodnie z § 7 ,,Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargow...”,

b. otwarcia ofert dokona komisja w obecnosci przedstawicieli oferentow, ktory
chea uczestniczyé w otwarciu ofert w dniu 19.05.2025 godz. 16"

c. zchwila otwarcia ofert Komisja dokona czynnosci okreslone w § 11 ust.2
~Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargow...”

II. badanie ofert — etap Il /czgé¢ niejawna/

a. szczegOlowa analiza ofert:

- dla utatwienia badania, oceny i poréwnania Komisja przetargowa moze
wedtug swego uznania zwroci¢ si¢ do kazdego Oferenta o wyjasnienie jego
oferty wlacznie z analiza cen.

- Komisja moze zaprosi¢ wybranych Oferentéw do dalszej negocjacji

b. ogloszenie wyniku postepowania przetargowego

Zamawiajacy powiadomi oferentéw o wyniku przetargu, wskazujac firmg ktorej

oferte wybrano wraz z ceng. Wybrany Oferent zostanie niezwlocznie

powiadomiony o dokonanym wyborze oraz o terminie zawarcia umowy.

I1I. Przy wyborze ofert Komisja przetargowa bedzie si¢ kierowala nastgpujacymi

kryteriami:
- cena - max 50%
- wiarygodnos¢ - max 50 %

IV. Wybrany Oferent jest zwigzany oferta na czas trwania umowy
V. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyny.

V1. Nieodtagcznymi elementami SWP jest:

- przedmiar robot
5o X _ i T
- oéwiadczenie o zapoznaniu si¢ z ,,Regulaminem przetargéw” i SWP
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Zat. nr 1

Dokumenty wymagane przy przystapieniu do przetargu:

W N =

i

o0

zaswiadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub odpis KRS
zaswiadczenie z ZUS o niezaleganiu ze skladkami

zaswiadczenie z Urzedu Skarbowego o niezaleganie z podatkami
oswiadczenie 0 zapoznaniu si¢ z SWP, regulaminem przetargdéw i projektem
umowy oraz o tym, ze nie wnoszg zastrzezen

oswiadczenie o posiadaniu potencjatu i srodkéw do realizacji zaméwienia
oferta wraz z kosztorysem ofertowym

kopia ubezpieczenia cywilnego deliktowego i kontraktowego z tytutu
prowadzonej dziatalnosci lub o§wiadczenie o zawarciu takiego ubezpieczeniu
przed podpisaniem umowy, w przypadku wygrania przetargu

potwierdzenie wptaty wadium

zaswiadczenie kierownika budowy o posiadanych kwalifikacjach do prowadzenia
robét.

10. referencje wraz z lista tego typu prac wykonywanych w ciagu 3 ostatnich lat
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